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[bookmark: _Hlk104203955]厦门市国土空间和交通研究中心（厦门规划展览馆）

询 价 文 件










采购编号：   GC-2025001             
[bookmark: _Hlk62468831]项目名称：   空调扶梯LED屏维护       
采购时间：   2025 年  1  月          



第一章　询价邀请
我馆因工作需要，现以询价的采购方式来采购 中央空调、自动扶梯及LED屏的维护服务 ，请询价供应商密封提交报价文件。
一、采购项目名称：   空调扶梯LED屏维护   
二、报价文件递交地点：厦门规划展览馆（厦门市思明区体育路95-17号）
三、报价文件递交截止时间：  本询价文件挂网公示三个工作日内 ，逾期送达不予接受。
四、凡对本文件有疑义的，请以来函、来电、传真或来人形式与我馆联系。

采 购 人： 厦门市国土空间和交通研究中心（厦门规划展览馆）
地    址： 福建省厦门市思明区体育路95-17号
联 系 人：   柯银生             
联系电话：   0592-5356366       
传    真：   0592-5356370





 


第2章  询价采购文件

1、 [bookmark: _Toc36974205][bookmark: _Toc36973196][bookmark: _Toc36973983][bookmark: _Toc36974338][bookmark: _Toc36974287][bookmark: _Toc36885851][bookmark: _Toc36867044][bookmark: _Toc37236845][bookmark: _Toc36974049]报价要求
[bookmark: _Toc90180873][bookmark: _Toc151886856][bookmark: _Toc89791596][bookmark: _Toc116895408][bookmark: _Toc116869901][bookmark: _Toc172776051][bookmark: _Toc89791698][bookmark: _Toc105315000]1、提供设备及服务的单价及相关费用，投标价格均为含税价，并以人民币报价。
2、同一项目不接受可选择的报价。
3、 本次采购不接受联合体投标，中标后不得以任何方式进行转包与分包。
4、 投标人认为有利于采购人的招标要求之外的优惠条款应单独列明。
[bookmark: _Hlk19534287]5、本次项目控制价为：人民币   13   万元（含税）。

二、报价响应方所需提供的文件
1、企业营业执照副本及相关资质证明。
2、企业法定代表人签字或盖法人章的授权委托书及被委托人身份证复印件。
3、包含运输、安装、调试等全部服务的含税报价。
以上文件可以是复印件但均需盖公司公章方有效，报价文件正本一份。文件须密封、标记。

三、确定成交供应商和合同授予
1、在满足采购需求，且同等质量和服务的条件下，采购人以最低价确定中选供应商。
2、中选供应商确定后，采购人将以电话通知的形式给予确认并通知所有报价供应商。
[bookmark: _Toc102227313][bookmark: _Toc271203113]3、中选供应商接到采购人发出的中选通知后，应按采购人通知的时间期限要求与采购人联系并签订合同，逾期视为放弃并承担相应的法律责任。

四、报价无效界定
报价供应商出现以下情况的，报价无效：
1、报价供应商的资格不符合谈判文件要求的。
2、报价书未进行密封、标记的。
3、未按规定由报价人的法定代表人签字，或未加盖报价人公章的。
4、报价书中提供虚假或失实资料的。
5、参加本次采购活动前三年内（开业不足三年的，自开业以来），在经营活动中存在违法、违纪等记录的。
6、两家或以上投标供应商存在相互关联的。
第3章  询价内容

一、询价内容
项目概况：
我馆中央空调系统、自动扶梯、总规LED屏已经使用十多年，设备陈旧老化，故障率高。为保证设备正常运行，需要对设备进行及时的维护和保障。我馆每周开馆六天，节假日另行安排。

中央空调系统维护：
1、	我馆中央空调系统包括2台顿汉布什螺杆冷水机组、6台水泵、2台冷却塔、4台风柜，以及相关的配电、给排水等配套设施；
2、	负责展馆内中央空调系统、给排水系统的每日巡视、检查和监控，通过设备管理，保证设备安全、高效地运行，保障展馆正常运营。
3、	钻研中央空调系统、给排水系统的工作原理，熟悉掌握系统设备的操作方法及简单故障处理。
4、	每日三次按指定路线、规定内容，做好系统设备的巡视工作，及时跟踪、检查设备的使用情况，并做好每日值班记录、主机运行记录等。
5、	按所辖设备维保计划及维保标准，监督维保单位进行所辖设备的维保工作，并做好相关记录。
6、	中央空调系统、给排水系统如出现故障要及时修复，不能排除的，及时联系维保单位进行维修并上报。
7、	统计、分析设备配件更换和材料损耗的情况，及时汇总上报。
8、	做好相关设备的运行台账记录，定期统计设备运行数据，总结设备运行完好率，并向我馆提出改进工作的合理化建议。
9、	工作时间坚守值班岗位，不得脱岗，并保持通讯工具畅通。

自动扶梯维护：
1，	维护对象是两台日立自动扶梯；
2，	熟悉并执行国家有关电梯的政策、法规，遵守电梯操作规程和规章制度；
3，	有高度责任性和职业道德，了解电梯基本结构和工作原理，掌握性能，会操作，具有较高的业务水平和服务质量；
4，	熟悉电梯的基本原理、性能，认真按照电梯日常检查表的要求逐项检查，不得漏检、误检。
5，	维护人员须持有特种设备安全管理（A或A4）证书（须提供证书复印件及近六个月中任意一个月的社保缴交记录）；
6，	每日上班开启电梯前检查紧急停止按钮是否工作正常；
7，	每日下班关闭电梯后检查梳齿板、梯级板是否有断齿；
8，	每日五次分别于开机前、10:30、13:00、15:30以及下班关机后，依次检查出入口及扶梯之间的保护栏杆、出入口的警示标志、扶手带的运行、梯级、踏板、防碰挡板（玻璃）护壁板、盖板；
9，	认真做好电梯日常检查记录、日常使用状况记录、运行故障记录以及事故记录。
10，监督维保单位的定期巡检，并作好记录；
11，配合维保单位做好自动扶梯的年检工作；
12，如发现故障要及时修复，不能排除的，及时与电梯维保单位联系维修；

总规LED屏维护：
1.	总规LED屏为P8规格，尺寸为25.6米x4.6米，分辨率为3200x576，250个箱体，每个箱体有独立的开关电源；
2.	熟悉LED显示屏系统原理及操作，熟悉并遵守设备操作规范；
3.	每日开馆之后开机，闭馆之前关机；
4.  每逢整点、半点播放总规影片；
5.	每日上午、中午、下午三次仔细排查LED屏是否有坏点、图像显示是否有延迟、抖动、乱码等异常现象，发现问题及时处理；
6.	免费维修或更换有故障的网线、排线、信号接收卡；免费更换各LED箱体内有故障的开关电源；

二、售后服务要求
本项目服务期限为 13 个月，自2025年2月1日至2026年2月28日。总规LED屏的网线、排线、信号接收卡、箱体内开关电源免费更换。

三、履约保证金/建设工程质量保证金要求
  无   

四、付款条件
本项目执行满3、6、9、13个月，按照比例分四次付款。


第4章  报价清单

报价供应商全称（加盖公章）：                                   
项目名称：                                                    
报价日期：                          报价有效期：            天

（以下报价均为含税价）
	序号
	名称
	数量
	总价(元)

	1
	空调扶梯LED屏维护（13个月）
	1
	






[bookmark: _GoBack]售后服务承诺：



其他优惠条款：



承诺：我司完全响应并符合采购人询价文件中的采购内容及要求，提供的文件材料真实有效。

★关于信用记录（请在以下相应选项前打√）：
□在《信用中国》或《信用厦门》网站可以查到我司的信用记录。
□由于在《信用中国》或《信用厦门》网站不能查询到我司信用记录，我司承诺，在近三年来的经营活动中无违法、违纪等不良行为。

联系人：              联系电话：                   
6

